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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 17026 -HAA I
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 1 ZASTITU OKOLISA
Zadar, Kolovare 2 \

tel/fax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznaéene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva poljoprivrede,
Klasa: UP/I-310-01/13-01/02, Ur. broj: 525-10/1307-14-5 i Ur. broj: 525-10/1307-14-6.

Zadar  12.6.2017.

IZVIJESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja : 17/04559

MNaziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.o0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-967/15-6

Lokacija: VODOSPREMA KOSLJUN

Datum uzorkovanja: 8.6.2017.

Pogetak/kraj ispitivanja:  8.6.2017./12.6.2017.

Zakljuéak:
Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak NIJE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrognju (,Nar. nov." 56/13 i 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za

ljudsku potrosnju (,Nar. nov." 125/13, 141/13 i 128/15).

Voditelj Sluzbe za zdravstvenu ekologiju i zastitu okolisa
Benito Pucar, dipl. ing.
e=ry H"\')

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti

Hrvatska, 23250 Pag, Ulica bra¢e Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
1zvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazeéi bez petata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjedtaj o ispitivanju i zakljutak odnose se iskljucivo na ispitani uzorak, te se dostavija zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljusak i migljienje izrazeno u ovom izvjestaju [zvan su podrugja akreditacije laboratorija.

OB-5.10/0-0/1 lzdanje/revizija: 01/4 1/2



Z2JZ Zadar

Broj izvjestaja: 17/04559

12.6.2017

Laboratorij za kemiju pitkih voda i voda u prirodi

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica \/Grijrzg:'\c:seti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 20,0 Da
Modificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L Pt/Co skale 20 <1 Da
8025
i HRN EN ISO s
Mutnoca 2027:2001* NTU jedinica 0-4 0,4 Da
. HRN EN
Miris 1622:2002 - bez Da
Slobodn rezidualni kior  [TRN ENISO73931 gy g, 0-0,5 0,10 Da
i, HRN EN 4 i
Vodijivost 27888:2008" puScm- pri 20°C 0 -2500 1765 Da
Temperatura mjerenja - °C 22,2 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) 10523:2012* c 65-9,5 i o
Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih voda i voda u prirodi
mr. sc. Andreja Babin, dipl. ing
14/
/&Wﬁ«/
Laboratorij za mikrobiologiju voda
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica Mlkl'?l?i?é?ili?ékl Rezultat Ispravnost
Drmi balamiia na 99 00 HRN EN 18O oyl 10N 120 N
oiGj KGIGHiIja Na 22 "o 6222/2000* cfu/mL UV [ P4, Ne
. . o HRN EN ISO
Broj kolonija na 37 °C 6222/2000* cfu/mL 20 20 Da
Vlastita metoda PO,
-5.4/33 lzdanje
N . 02/0 2015-02-23,
Ukupni koliformi modificirana HRN cfu/100mL 0 11 Ne
EN ISO 9308-
1:2014 *
Vlastita metoda PO
-5.4/33 Izdanje
. , 02/0 2015-02-23,
Escherichia col modificirana HRN cfu/100mL 0 0 Da
EN iSO 9308-
1:2014 *
. HRN EN ISO 7899-
Enterokoki 2/2000* cfu/100mL 0 0 Da
. HRN EN ISO
Pseudomonas aeruginosa 16266:2008 cfu/100mL 0 110 p Ne

0B-5.10/0-0/1

lzdanje/revizija: 01/4

Voditeljica Laboratorija za mikro éogiju voda

mr. Nives El

Sek, dipl. ing.

&
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Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznagene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva poljoprivrede,
Klasa: UP/I-310-01/13-01/02, Ur. broj: 525-10/1307-14-5 i Ur. broj: 525-10/1307-14-6.

Zadar 12.6.2017,
IZVIESTAJ O ISPITIVANIU

Broj izvjestaja : 17/04560

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatel;: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.o0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-967/15-20

Lokacija: NASELJE PAG

Datum uzorkovanja: 8.6.2017.

Pocetak/kraj ispitivanja:  8.6.2017./12.6.2017.

Zakljuéak:
Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak NIJE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrognju (,Nar. nov.” 56/13 i 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za

judsku potrosnju (,Nar. nov." 125/13, 141/13 i 128/15).

Voditelj Sluzbe za zdravstvenu ekologiju i zastitu okolisa
' /Benito Pucar, dipl-ing.
< %

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti

Hrvatska, 23250 Pag, Ulica bra¢e Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
1zvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovaze¢i bez pecata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zakljugak odnose se iskljucivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zaklju&ak i misljenje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podru¢ja akreditacije laboratorija.

0B-5.10/0-0/1 lzdanje/revizija: 01/4 1/2



ZJZ Zadar

Broj izvjestaja: 17/04560 12.6.2017

Laboratorij za kemiju pitkih voda i voda u prirodi

; . . - Granitne
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica vrijednosti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 17,7 Da

Modificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L Pt/Co skale 20 <A1 Da
8025
. HRN EN ISO o -
Mutnoc¢a 7027:2001* NTU jedinica 0-4 0,3 Da
. HRN EN

Miris 1622:2002 - bez Da
Slobodni rezidualni klor ~ [1RN EN S0 7393 gL Ch 0-0,5 0,28 Da

.. HRN EN 1 nri OA°
Vodljivost 27888:2008* pScm- pri 20°C 0-2500 444 Da
Temperatura mjerenja - °C 21,9 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO | pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) 10523:2012* C 65-9.5 el Da

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih voda i voda u prirodi

mr. sc. A7dreja Babin, dipl. ing

by

Laboratorij za mikrobiologiju voda

Naziv pokazatelja

Mikrobiolo$ki

Metoda Mjerna jedinica Kriterij

Rezultat Ispravnost

HRN EN ISO

6222/2000* cfu/ml 100 100 Da

Broj kolonija na 37 °C

HRN EN ISO

6222/2000" cfu/mL 20 10 Da

Ukupni koliformi

Vlastita metoda PO
-5.4/33 I1zdanje
02/0 2015-02-23,
modificirana HRN
EN 1SO 9308-
1:2014 *

cfu/100mL 0 20 Ne

Escherichia coli

\Vlastita metoda PO
-5.4/33 Izdanje
02/0 2015-02-23,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014 *

cfu/100mL 0 0 Da

Enterokoki

HRN EN ISO 7899-

2/2000* cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa

HRN EN ISO

16266:2008 cfu/100mL 0 66 Ne

0B-5.10/0-0/1

Voditeljica Laboratorija za mikyobiologiju voda

mr. Nives Elersek, dipl. ing.

lzdanjelrevizija: 01/4 2/2




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Kolovare 2
tel/fax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

17028 - HAA

Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije ozna¢ene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva poljoprivrede,
Klasa: UP/I-310-01/13-01/02, Ur. broj: 525-10/1307-14-5 i Ur. broj: 525-10/1307-14-6.

Zadar  12.6.2017.
IZVIESTAJ O ISPITIVANIU

Broj izviestaja : 17/04561

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatel;: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brac¢e Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-967/15-07

Lokacija: NASELJE VLASICI

Datum uzorkovanja: 8.6.2017.

Pocetak/kraj ispitivanja:  8.6.2017./12.6.2017.

Zakljuéak:
Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak NIJE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrognju (,Nar. nov." 56/13 i 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za

ljudsku potrosnju (,Nar. nov." 125/13, 141/13 i 128/15).

Voditelj Sluzbe za zdravstvenu ekologiju i zastitu okolisa
“7 " Benito-Pucar, dipl. ing.
42 .

b

Dostaviti: e LI _ﬁ/
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brac¢e Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
lzvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovazeéi bez petata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zakljudak odnose se iskljugivo na ispitani uzorak, te se dostavija zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljugak i migljenje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podrucja akreditacije laboratorija.

0B-5.10/0-0/1 lzdanje/revizija: 01/4 1/2



r Z2JZ Zadar Broj izvjestaja: 17/04561 12.6.2017
Laboratorij za kemiju pitkih voda i voda u prirodi
" . W Granicne
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica viijednosti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 20,0 Da
Modificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L Pt/Co skale 20 1 Da
8025
] HRN EN ISO o
Mutnoca 7027-2001* NTU jedinica 0-4 3,2 Da
- HRN EN
Miris 1622:2002 - bez Da
Slobodni rezidualni klor [N LSS 7393 gL Cl 0-05 0,24 Da
= HRN EN 4 i Ao
Vodljivost 57888:2008* pSem- pri 20°C 0-2500 1696 Da
Temperatura mjerenja - °C 21,5 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO | pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) 10523:2012* c 65-9,5 75 Da
-~ HRN 1SO -
Kloridi 9297:1998* mg/L Cl 0-250 423,8 Ne

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih voda i voda u prirodi

Laboratorij za mikrobiologiju voda

mr. sc. Andreja Babin, dipl. ing

Naziv pokazateija

vieloda

Mikrobioloski
kriteriji

Broj kolonija na 22 °C

HRN EN ISO
6222/2000*

cfu/mL

100

Broj kolonija na 37 °C

HRN EN ISO
6222/2000"

cfu/mL

20

Ukupni koliformi

\Vlastita metoda PO
-5.4/33 I1zdanje
02/0 2015-02-23,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014 *

cfu/100mL

Da

Escherichia coli

Vlastita metoda PO
-5.4/33 1zdanje
02/0 2015-02-23,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014 *

cfu/100mL

Da

Enterokoki

HRN EN ISO 7899-
2/2000*

cfu/100mL

Da

Pseudomonas aeruginosa

HRN EN ISO

cfu/100mL

16266:2008

Da

Voditeljica Laboratorija za mikrgbiologiju voda

0B-5.10/0-0/1

lzdanje/revizija: 01/4

mr. Nives

N\‘

ersek, dipl. ing.
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5 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAVDAR 17025-HaA I
SLLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 1 ZASTITU OKOLISA
Zadar, Kolovare 2 =
telffax : 023/301-355

www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznaéene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva poljoprivrede,
Klasa: UP/1-310-01/13-01/02, Ur. broj: 525-10/1307-14-5 i Ur. broj: 525-10/1307-14-6.

Zadar 12.6.2017.
I1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja . 17/04562

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.o. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-967/15-24

Lokacija: NASELJE DINJISKA

Datum uzorkovanja: 8.6.2017.

Podetak/kraj ispitivanja:  8.6.2017./12.6.2017.

Zaklju€ak:
Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak NIJE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrognju (,Nar. nov." 56/13 i 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za

ljudsku potrognju (,Nar. nov." 125/13, 141/13 i 128/15).

Voditelj Sluzbe za zdravstvenu ekolegiju.i zastitu okolisa

Benito.Pucar, _EFpl-.-q‘Qg.
PET

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti

Hrvatska, 23250 Pag, Ulica braée Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
Izvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovaZeéi bez pecata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zaklju¢ak odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak, te se dostavija zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljutak i miglienje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podrugja akreditacije laboratorija.

OB-5.10/0-0/1 lzdanje/revizija: 01/4 1/2



ZJZ Zadar Broj izvjestaja: 17/04562 12.6.2017

Laboratorij za kemiju pitkih voda i voda u prirodi

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica ﬁg:g::;i Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 20,2 Da
Modificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L Pt/Co skale 20 1 Da
8025
. HRN EN ISO P oF
Mutnoca 7027:2001* NTU jedinica 0-4 1,2 Da
- HRN EN
Miris 1622:2002 E bez Da
Slobodni rezidualnikior ~ [FRNENIS973931 gy g, 0-05 0,22 Da
. HRN EN ) EeT
Vodljivost 57888:2008* puScm pri 20°C 0-2500 1688 Da
Temperatura mjerenja - °’C 21,6 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) 10523:2012* C SIS %3 a8
. HRN ISO -
Kloridi 9297:1998* mg/L CI 0-250 413,7 Ne
Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih voda i voda u prirodi
mr. sc. Andreja Babin, dipl. ing
o
Laboratorij za mikrobiologiju voda }
Naziv pokazatelja ivietoda iijerna jedinica M'k;?i?;?ili?ék' Recuital ispravinost
. . o HRN EN ISO
Broj kolonija na 22 °C 6222/2000* cfu/mL 100 0 Da
. - . HRN EN iSO
Broj kolonija na 37 °C 6222/2000" cfu/mL 20 0 Da
\Vlastita metoda PO
-5.4/33 Izdanje
S ) 02/0 2015-02-23,
Ukupni koliformi modificirana HRN cfu/100mL 0 0 Da
EN 1SO 9308-
1:2014 *
Vlastita metoda PO
-5.4/33 Izdanje
. . 02/0 2015-02-23,
Escherichia coli modificirana HRN cfu/100mL 0 0 Da
EN 1SO 9308-
1:2014 *
) HRN EN ISO 7899+
Enterokoki 2/2000* cfu/100mL 0 0 Da
. HRN EN ISO
Pseudomonas aeruginosa 16266:2008 cfu/100mL 0 0] Da

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju voda
mr. Nives§ié?§ek, dipl. ing.

OB-5.10/0-0/1 Izdanje/revizija: 01/4 22




