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ZAVOD ZA JAYNO ZDRAVSTVO ZADAR
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Kolovare 2
telffax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznacene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva poljoprivrede,
Klasa: UP/I-310-01/13-01/02, Ur. broj: 525-10/1307-14-5 i Ur. broj: 525-10/1307-14-6.

Zadar  16.5.2017.
IZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja : 17/03482

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-967/15-3

Lokacija: VODOSPREMA SIMUNI

Datum uzorkovanja: 11.5.2017.

Pocetak/kraj ispitivanja:  11.5.2017./15.56.2017.

Zaklju€ak:
Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrognju (,Nar. nov." 56/13 i 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku

potrognju (,Nar. nov.* 125/13, 141/13 i 128/15).

Voditelj Sluzbe za zdravstveny ekologiju i zastitl okolisa

~  Benito Pucar;dipl. ing.

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brac¢e Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
lzvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazec¢i bez pedata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zakljugak odnose se iskljutivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zaklju¢ak i misljenje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podruéja akreditacije laboratorija.
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Broj izvjestaja: 17/03482

16.5.2017

Laboratorij za kemiju pitkih voda i voda u prirodi

. . . o Graniéne

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica vrijednosti Rezultat Ispravnost

Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 14,7 Da

Maodificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L Pt/Co skale 20 1 Da
8025
. HRN EN I1SO .
Mutnoc¢a 7027:2001* NTU jedinica 0-4 0,7 Da
- HRN EN

Miris 1622:2002 i bez

Slobodni reziduaniklor  [TRNENISO73834 gy ¢, 0-05 0,32 Da
2:2001

B HRN EN oy Ao

Vodljivost 27888:2008" uScm pri 20°C 0 - 2500 451 Da

Temperatura mjerenja - °C 21.8

Koncentracija vodikovih HRN EN ISO | pH jedinica pri 25° )

iona (pH jedinica) 10523:2012* C 65-95 7.8 Da

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih voda i voda u prirodi

Laboratorij za mikrobiologiju voda

mr. sc. Andreja Babin, dipl. ing

Naziv pokazatelja

Metoda

Mjerna jedinica

Mikrobioloski
kriteriji

Rezultat

Ispravnost

Broj kolonija na 22 °C

HRN EN ISO
6222/2000*

cfu/mL

100

Da

Broj kolonija na 37 °C

HRN EN 1SO
6222/2000*

cfu/mL

20

Da

Ukupni koliformi

Viastita metoda PO
-5.4/33 lzdanje
02/0 2015-02-23,
modificirana HRN
EN 1SO 9308-
1:2014 *

cfu/100mL

Da

Escherichia colf

\Vlastita metoda PO
-5.4/33 lzdanje
02/0 2015-02-23,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014 *

cfu/100mL

Da

Enterokoki

HRN EN ISO 7899-
2/2000*

cfu/100mL

Da

Pseudomonas aeruginosa

HRN EN ISO
16266:2008

cfu/100mL

Da

0B-5.10/0-011

lzdanjelrevizija: 01/4

Voditeljica Laboratorija za mikr:

mr. Nives

iologiju voda

lersek, dipl. ing.
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Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznaéene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij prema Rje§enju Ministarstva poljoprivrede,
Klasa: UP/1-310-01/13-01/02, Ur. broj: 525-10/1307-14-5 i Ur. broj: 525-10/1307-14-6.

Zadar 16.5.2017.
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja : 17/03483

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatel]: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.o. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-967/15-20

Lokacija: NASELJE PAG

Datum uzorkovanja: 11.5.2017.

Podetak/kraj ispitivanja:  11.5.2017./15.5.2017.

Zakljuéak:
Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrosnju (,Nar. nov." 56/13 i 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku

potro$nju (,Nar. nov.“ 125/13, 141/13 i 128/15).

.-/"_’ -_H—_-___‘_H"_‘“-
Voditelj Sluzbe za zdravstvenu ekologijuw astitu. okolisa
BenitorPucar, diphNng.
P A ,

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica braée Fabijanic¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
Izvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovazeéi bez pedata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjesta] o ispitivanju i zaklju&ak odnose se iskljucivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljutak i migijenje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podrucja akreditacije laboratorija.
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Laboratorij za kemiju pitkih voda i voda u prirodi
. . ; o Graniéne
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica viijednost Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 14,7 Da
Maodificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L Pt/Co skale 20 <1 Da
8025
. HRN EN ISO e
Mutnoc¢a 2027:2001* NTU jedinica 0-4 0,7 Da
L HRN EN
Miris 1622:2002 ° bez
Slobodni rezidualni lor [T Ezl\-lzlc?o? 7393 gL Cl 0-05 0,28 Da
. HRN EN 1k OO0
Vodljivost 57888:2008"* puScm™ pri 20°C 0 - 2500 444 Da
Temperatura mjerenja - °C 21,8
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) 10523:2012* c 6.5-9.5 s b8
Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih voda i voda u prirodi
mr. sc. Andreja Babin, dipl. ing
Laboratorij za mikrobiologiju voda
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica Mlk‘i(:i?é?ilj?Sk' Rezultat Ispravnost
: . : HRN EN I1SO
Broj kolonija na 22 °C 6222/2000* cfu/mbL 100 20 Da
. - : HRN EN ISO
Broj kolonija na 37 °C 622212000 cfu/mL 20 10 Da
Vlastita metoda PO
-5.4/33 lzdanje
- . 02/0 2015-02-23,
Ukupni koliformi modificirana HRN cfu/100mL 0 0 Da
EN 1SO 9308-
1:2014 *
\Vlastita metoda PO
-5.4/33 lzdanje
-y . 02/0 2015-02-23,
Escherichia coli modificirana HRN cfu/100mL 0 0 Da
EN I1SO 9308-
1:2014 *
: HRN EN ISO 7899-
Enterokoki 5/2000* cfu/100mL 0 0 Da
. HRN EN 1SO
Pseudomonas aeruginosa 16266:2008 cfu/100mL 0 0 Da
Voditeljica Laboratorija za mikrgbiologiju voda

mr. Nives Elersek, dipl. ing.

y
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" ZAVOD ZA JA¥NO ZDRAVSTVO ZADAR
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Kolovare 2
telffax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruc¢ju akreditacije oznaéene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij prema Rje$enju Ministarstva poljoprivrede,
Klasa: UP/I-310-01/13-01/02, Ur. broj: 525-10/1307-14-5 i Ur. broj: 525-10/1307-14-6.

Zadar 16.5.2017.
IZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja : 17/03485

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijanié 1

Ugovor: UG-03-967/156-6

Lokacija: VODOSPREMA SMOKVICA, Viasic¢i

Datum uzorkovanja: 11.5.2017.

Potetak/kraj ispitivanja:  11.5.2017./15.5.2017.

Zakljuéak:
Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak NIJE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrognju (,Nar. nov.“ 56/13 i 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za

ljudsku potro$nju (,Nar. nov." 125/13, 141/13 i 128/15).

— == Vo o
Voditelj Sluzbe za zdravstvenu ekologiju 1 zastity okolisa
= o :

ito Puca f;“d’i’p'l.-n LY

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica bra¢e Fabijanic¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
Izvje$taj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovaZeéi bez pedata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zakljugak odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljuéak i misljenje izrazeno u ovom izviestaju izvan su podrucja akreditacije laboratorija.

0B-5.10/0-0/1 1zdanje/revizija: 01/4 1/2




2JZ Zadar Broj izvjestaja: 17/03485 1652017 |

Laboratorij za kemiju pitkih voda i voda u prirodi

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica \f?ijrzglr:::seti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 15,7 Da
Modificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L PYCo skale 20 <1 Da
8025
HRN EN ISO .
Mutnocéa 7027:2001* NTU jedinica 0-4 0,9 Da
. HRN EN
e 1622:2002 : bez
Slobodni rezidualni kior [N 1L 7393 mgiLCl 0-05 0,30 Da
. HRN EN 4 i Ao
Vodljivost 27888:2008" puScm™ pri 20°C 0-2500 1573 Da
Temperatura mjerenja - °C 21,7
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25° j
iona (pH jedinica) 10523:2012* C 61511915 7.4 Da
- HRN ISO )
Kloridi 9297:1998* mg/L Cl 0-250 400,0 Ne
Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih voda i voda u prirodi
mr. sc. Andreja Babin, dipl. ing
Laboratorij za mikrobiologiju voda
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica M'kﬁfi?;?ilj?ék' Rezultat Ispravnost
. - o HRN EN 1SO
Broj kolonija na 22 °C 6222/2000* cfu/mL 100 0 Da
) . : HRN EN I1SO
Broj kolonija na 37 °C 6222/2000" cfu/mL 20 0 Da
Vlastita metoda PO
-5.4/33 |zdanje
T . 02/0 2015-02-23,
Ukupni koliformi modificirana HRN cfu/100mL 0 0 Da
EN ISO 9308-
1:2014
Vlastita metoda PO
-5.4/33 1zdanje
. . 02/0 2015-02-23,
Escherichia coli modificirana HRN cfu/100mL 0 0 Da
EN 1SO 9308-
1:2014 *
. HRN EN 1SO 7899-
Enterokoki 2/2000" cfu/100mL 0 0 Da
. HRN EN ISO
Pseudomonas aeryginosa 16266:2008 cfu/100mL 0 0 Da

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju voda

mr. Nives&{g@@(’, dipl. ing.
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