17025 HAA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA

% Zadar, Kolovare 2
)

tel/ffax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznacene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrosnju prema riesenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/1-541-02/14-
03/09: URBRQOJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

nja voda (otpadne vode, povr§inske i podzemne vode),

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitiva
lioprivrede KLASA:UP/I-325-07/15-02/09; URBROJ:525-

sedimenta i biote u povrsinskim vodama prema riesenju Ministarstva po
12/0988-15-3 od 20. studenog 2015.
ana za zivotinje) prema riedenju Ministarstva poljoprivrede KLASA:

Sluzbeni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza (hrana i hr
UP/I1-310-01/13-01/02; URBROJ: 525-10/1307-14-5 od 27. veljate 2014. i KLASA:UP/1-310-01/13-01/02; URBROJ:525-10/1307-14-6 od

11. ozujka 2014
Zadar 10.7.2018.

I1ZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja : 18103225

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatel]: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-967/15-28

Lokacija: VODOSPREMA VRCICI I.

Datum uzorkovanja: 9.5.2018.

Potetak/kraj ispitivanja:  9.5.2018. / 16.5.2018.

Zakljuéak:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrosnju (,Nar. nov.“ 56/13, 64/15i 104/17) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje

obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17).

Voditelj Sluzbe za zdravstvenj_u'_ekobgi'u i'z‘aétitu__okotiéa
Y. Beni : '

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o0.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
lzvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovaZeéi bez petata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjeétaj o ispitivanju i zaklju&ak odnose se iskljugivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljuéak i mislienje izrazeno u ovom izvje$taju izvan su podrugja akreditacije laboratorija.

OB-5.10/0-0/1 lzdanje/revizija: 01/4 1/3



| 2z Zadar

Broj izvjestaja: 18/03225

10.7.2018

Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

2 N - Ly A Grani¢ne
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica vrijednosti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 25 15,7 Da
Modificirana Hach
Boja Lange metoda mg/L Pt/Co skale 20 <1 Da
8025
: HRN EN ISO .
Mutnoca 2027:2001* NTU jedinica 4 0,5 Da
5y HRN EN
Miris 1622:2002 - bez Da
= HRN EN 1 i A
Vodljivost 27888:2008* pScm™ pri 20°C 2500 1163 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25°
iona (pH jedinica) 10523:2012* C 6.5-9.5 7 -
Alkalitet ukupni RN e o °>|  mg/L CaCOs 180,06 Da
o ; HRN ISO
Kalcijeva tvrdoc¢a 6058:2001* mg/L Ca0 149,04 Da
Temperatura mjerenja - °C 214 Da
. HRN ISO
Ukupna tvrdoca 6059:1998* mg/L CaCQOs 217,51 Da

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Voditelj Laboratorija za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podz

mr. sc. Andreja

bin{ dipl. ing

Naziv pokazatelja

Metoda

Mjerna jedinica

Mikrobiolo$ki
kriteriji

Rezultat

Ispravnost

Ukupni koliformi

Vlastita metoda PO
-5.4/33 Izdanje
02/12017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Escherichia coli

\Vlastita metoda PO
-5.4/33 lzdanje
02/12017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Enterokoki

HRN EN ISO 7899-
2/2000*

cfu/100mL

Da

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Laboratorij za metale i nemetale

mr. Nives Elergek, dipl. ing.

. : : T Graniéne
nost
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica vrijednosti Rezultat Isprav
5 HRN ISO
Zeljezo (Fe) 8288:1998 Hg/L 200 <100 Da
0B-5.10/0-0/1 lzdanjelrevizija: 01/4 2/3



ZJZ Zadar Broj izvjestaja: 18/03225 10.7.2018 J

-

Laboratorij za metale i nemetale

: j : Yo Graniéne
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica vrijednosti Rezultat Ispravnost
Mangan (Mn) ﬁ”;g'gg%gg ug/L 50 213 Da

Voditelj Laboratorija za metale i nemetale

Ivan Ivi¢, dipl. ing.

0B-5.10/0-0/1 lzdanje/revizija: 01/4 3/3




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
N SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
g Zadar, Kolovare 2
{ tel/fax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podrucju akreditacije oznaéene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potro$nju prema riesenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, povrinske i podzemne vode),
sedimenta i biote u povrdinskim vodama prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede KLASA:UP/I-325-07/15-02/09; URBROJ:525-

12/0988-15-3 od 20. studenog 2015.

Sluzbeni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza (hrana i hrana za zivotinje) prema rie§enju Ministarstva poljoprivrede KLASA:
UP/1-310-01/13-01/02; URBRQJ: 525-10/1307-14-5 od 27. veljace 2014. i KLASA:UP/I-310-01/13-01/02; URBROJ:525-10/1307-14-6 od

11. oZujka 2014
Zadar  14.5.2018.

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja . 18/03226

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-967/15-6

Lokacija: VODOSPREMA SMOKVICA, Viasici

Datum uzorkovanja: 9.5.2018.

Pocetak/kraj ispitivanja:  9.5.2018. / 14.5.2018.

Zakljuéak:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potros$nju (,Nar. nov." 56/13, 64/15 i 104/17) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potronju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17).

Napomena: MDK za kloride iznosi 800 mg/l u vodi za ljudsku potroSnju sa crpilista Vréi¢i za podrucje
vodoopskrbneg sustava juznog dijela Grada Paga prema odobrenju RH Ministarstva zdravlja, klasa:UP/I-541-
02/17-03/09, ur. br. 534-07-2-1-3/2-17-3, Zagreb, 01. lipnja 2017.

Rok dozvole za odstupanje od MDK vrijednosti za kloride je 01. lipnja 2019. godire.

Voditelj Sluzbe za zdfav-stvenu_ejggjggyy i zastitu okolisa

B

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
lzvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazeci bez pe¢ata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zaklju¢ak odnose se iskljugivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljucak i mislienje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podrudja akreditacije laboratorija.

OB-5.10/0-0/1 lzdanjelrevizija: 01/4 172



ZJZ Zadar Broj izvjestaja: 18/03226 1452018

Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda .
: ; ) s Graniéne
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica vrije d:’a et Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. *C 0-25 172 Da
Modificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L Pt/Co skale 20 <1 Da
8025
; HRN EN ISO o
Mutnoca 2027:2001* NTU jedinica 0-4 0,5 Da
s HRN EN
Miris 1622:2002 - . bez Da
Slobodni rezidualniklor [N ENISO 7393 mgn e 0-0,5 0,10 Da
Vodijivost AN EN « | uscmripri2oc | 0-2500 1135 Da
Temperatura mjerenja - °C 21,5 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25° . )
iona (pH jedinica) 10523:2012* c 5595 7 .
ot HRN ISO 3
Kloridi 9297-1998* mg/L CI 0-250 251,3 | Da
Voditelj Laboratorija za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda
mr. s%drej ¢ dipl. ing
Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica M'klz?i?e'?ilj?sm Rezultat Ispravnost
: 3 e HRN EN ISO
Broj kolonija na 22 °C 6222/2000" cfu/mL 100 0 Da
i 5 3 HRN EN ISO
Broj kolonija na 36°C 6222/2000 cfu/mL 100 0 Da
\VIastita metoda PO
-5.4/33 lzdanje
P & . 02/12017-12-11,
Ukupni koliformi madificitana HEN cfu/100mL 0 0 Da
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017* .
\Vlastita metoda PO
-5.4/33 Izdanje
_ . 02/1 2017-12-11,
Escherichia coli madificirana HRN cfu/100mL 0 0 Da
EN 1SO 9308-
1:2014/A1:2017*
1 HRN EN 1SO 7899-
Enterokoki 212000 cfu/100mL 0 0 Da
. HRN EN ISO
Pseudomonas aeruginosa 16266:2008 cfu/100mL 0 0 Da

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrinskih, bazenskih i podzemnih voda

" sl e,
——

s -y Y;

mr. Nives Eteriek, dipl. ing.
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0B-5.10/0-0/1 lzdanjelrevizija: 01/4 2/2



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Kolovare 2
tel/fax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznacene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrognju prema rjeSenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, povrsinske i podzemne vode),
sedimenta i biote u povrsinskim vodama prema riedenju Ministarstva poljopriviede KLASA:UP/I-325-07/15-02/09: URBROJ:525-
12/0988-15-3 od 20. studenog 2015. ;

Sluzbeni laboratorij za obavljanje sluZbenih analiza (hrana i hrana za zivotinje) prema rjesenju Ministarstva poljoprivrede KLASA:
UP/I-310-01/13-01/02; URBROJ: 525-10/1307-14-5 od 27. veljate 2014. i KLASA:UP/I-310-01/13-01/02; URBROJ:525-10/1307-14-6 od
11. oZujka 2014

Zadar 14.5.2018.
IZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja : 18/03223

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijanié 1

Ugovor: UG-03-967/15-3

Lokacija: VODOSPREMA SIMUNI

Datum uzorkovanja: 9.5.2018.

Pocetak/kraj ispitivanja:  9.5.2018./14.5.2018.

Zakljucak:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrosnju (,Nar. nov." 56/13, 64/15 i 104/17) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17).

Voditelj SluZbe za zdravstvenu ekologijui-za

titu okolida

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica braée Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
Izvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovazeci bez pecata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izviestaj o ispitivanju i zaklju¢ak odnose se iskljugivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljutak i misljenje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podruéja akreditacije laboratorija.

OB-5.10/0-0/1 lzdanjelrevizija: 01/4 1/2



2JZ Zadar Broj izvjestaja: 18/03223 14.52018 j

Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda %

. : : o it Graniéne
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica vrijednosti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 15,5 Da

Madificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L Pt/Co skale 20 <1 Da
8025
: HRN EN ISO o
Mutnoca 2027:2001* NTU jedinica 0-4 Q.7 Da
i HRN EN

Miris 1622:2002 - bez Da
Slobodni rezidualni kior [N LS9 73931 man cha 0-05 0,24 Da

8 HRN EN T
Vodljivost 578882008 puScm pri 20°C 0-2500 385 Da
Temperatura mjerenja - °C 20,9 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25° X
iona (pH jedinica) 10523:2012* C 82 -0 7 L .

Voditelj Laboratorija za kemiju pitkih, povrginskih, bazenskih i podzemnih voda

mr. sc. Andreja Babin, dipl. ing

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Mikrobioloski

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica Kriterij Rezultat Ispravnost

Broj kolonija na 22 °C ey cfufml 100 0 Da

HRN EN ISO
6222/2000*

\lastita metoda PO
-5.4/33 lzdanje
02/1 2017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

\lastita metoda PO .
-5.4/33 Izdanje
-02/12017-12-11,
modificirana HRN
EN 1SO 9308-
1:2014/A1:2017*

Broj kolonija na 36°C cfu/mL 100 0 Da

Ukupni koliformi cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli cfu/100mL 0 0 Da

HRN EN ISO 7899-
2/2000*

HRN EN ISO
16266:2008

Enterokoki cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa cfu/100mL 0 0 Da

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrinskih, bazenskih i podzemnih voda

mr. Nives ek, dipl. ing.

0B-5.10/0-0/1 lzdanjefrevizija: 01/4 2/2



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR § 17025-HAA
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Kolovare 2 -
tel/fax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podrucju akreditacije oznaéene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij za obavijanje analiza vode za ljudsku potrodnju prema riesenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, povrsinske i podzemne vode),
sedimenta i biote u povréinskim vodama prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede KLASA:UP/I-325-07/16-02/09; URBROJ:525-

12/0988-15-3 od 20. studenog 2015.

Sluzbeni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza (hrana i hrana za Zivotinje) prema rjeenju Ministarstva poljoprivrede KLASA:
UP/I-310-01/13-01/02; URBROJ: 525-10/1307-14-5 od 27. veljace 2014. | KLASA:UP/I-310-01/13-01/02; URBROJ:525-10/1307-14-6 od

11. ozujka 2014
Zadar 14.5.2018.

IZVIESTAJ O ISPITIVANIU

Broj izvjestaja : 18/03224

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijanic¢ 1

Ugovor: UG-03-967/15-20

Lokacija: NASELJE PAG

Datum uzorkovanja: 9.5.2018.

Pocetak/kraj ispitivanja:  9.5.2018./14.5.2018.

Zakljucak:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potro$nju (,Nar. nov.“ 56/13, 64/15 i 104/17) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro&nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov.“ 125/17).

Voditelj Sluzbe za zdravstvenu ekoIchTTzastJ okolisa

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom
lzvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovaZeéi bez pecata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj |zwestaj o ispitivanju i zaklju&ak odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tuellma
Zakljugak i misljenje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podru¢ja akreditacije laboratorija.

OB-5.10/0-0/11 lzdanjelrevizija: 01/4 1/2



ZJZ Zadar

Broj izvjestaja: 18/03224

14.5.201&

Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

; - : Jdine Granicne
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica vrijednosti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. L 0-25 15,6 Da

Modificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L Pt/Co skale 20 <1 Da
8025
; HRN EN ISO s
Mutnoca 2027:2001* NTU jedinica 0-4 0,5 Da
AL HRN EN

Miris 1622:2002 - bez Da
Slobodni rezidualni kior [ oM VSO 73931 mgncla 0-05 0,28 Da

3 HRN EN e
Vodljivost 27888-2008* uScm™ pri 20°C 0-2500 351 Da
Temperatura mjerenja - °C 213 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO | pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) 10523:2012* C 6,3-9,5 75 Da

Voditelj Laboratorija za kemiju pitkih, povrdinskih, bazenskih i podzemnih voda

mr. sc. 6[’1

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povr8inskih, bazenskih i podzemnih voda

Win, dipl. ing

Naziv pokazatelja

Metoda

Mjerna jedinica

Mikrobiologki
kriteriji

Rezultat

Ispravnost

Broj kolonija na 22 °C

HRN EN ISO
6222/2000*

cfu/mL

100

0

Da

Broj kolonija na 36°C

HRN EN ISO
6222/2000"

cfu/mL

100

0

Da

Ukupni koliformi

Vlastita metoda PO
-5.4/33 Izdanje
02/12017-12-11,
modificirana HRN
EN I1SO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Escherichia coli

\Vlastita metoda PO
-5.4/33 Izdanje
02/12017-12-11,
modificirana HRN
EN iSO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Enterokoki

HRN EN ISO 7899-
2/2000*

cfu/100mL

Da

Pseudomonas aeruginosa

HRN EN ISO

16266:2008

cfu/100mL

Da
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