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Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznaene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potro$nju prema rje$enju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, povrsinske i podzemne vode),
sedimenta i biote u povrdinskim vodama prema riesenju Ministarstva poljoprivrede KLASA:UP/1-325-07/15-02/09; URBROJ:525-
12/0988-15-3 od 20. studenog 2015.

Sluzbeni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza (hrana i hrana za Zivotinje) prema rieSenju Ministarstva poljoprivrede KLASA:
UP/I-310-01/13-01/02; URBROJ: 525-10/1307-14-5 od 27. veljate 2014. i KLASA:UP/I-310-01/13-01/02; URBROJ:525-10/1307-14-6 od

11. oZujka 2014

Broj izvjestaja :
Naziv uzorka:

Zahtjevatelj:

Ugovor:
Lokacija:

Datum uzorkovanja:

Pocetak/kraj ispitivanja:

Dostaviti:

Zadar 10.6.2019.
I1ZVIESTAJ O ISPITIVANJU

19/03709
OTPADNA VODA

KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

UG-03-967/15-1

Kontrolno okno na izlazu iz uredaja za procis¢avanje - Komunalno drustvo Pag
d.oc.o.,, Pag

Vodopravna dozvela kl. UP/I-325-04/17-05/0000376, ur. br. 374-24-3-18-4/, Split,
20. 03. 2018.

23.6.2019.
23.5.2019./2.6.2019.

Voditelj Sluzbe za zdravstveriu

1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
1zvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazeéi bez pecata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zakljuéak odnose se iskljucive na ispitani uzorak, te se dostavija zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljuéak i miljenje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podrucja akreditacije laboratorija.
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Broj izvjestaja: 19/03709

10.6.2019

OPCl PODACI

Slugajni uzorak da

Obrada vode: mehanicka
Recipijent more
Temperatura otpadne vode 17

Opis otpadne vode:

tvarima

srednje mutna, Zuta, fekalnog mirisa, sa suspendiranim

Prisutna osoba

Radoslav Martinovié¢

Protok

ne

Napomena:

Na dan uzorkovanja promjena pumpi,kontrola H.V.
koncesionar istresao 10 kubika.

i

Laboratorij za kemiju otpadnih i procjednih voda

Naziv pokazatelja

Metoda Mjerna jedinica

Granicne
vrijednosti

Rezultat

Ispravnost

Suspendirane tvari

\VIastita

-5.4/16;
10-28*

metoda PO
01/2-2016- mg/L

134,0

KPK(Cr)

HRN ISO
15705:2003"

mg/L Oz

410,0

BPKs

HRN EN 1899-
1:2004; HRN EN mg/L O
1899-2:2004*

160,0
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Voditeljica Laboraterija za kemiju otpadnin i procjednih voda

Kraj izviestaja o ispitivanju

Amalija KneZevig, dipl. ing.
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