ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 1
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a
telffax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznagene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznaéene su: (F*).

Sluzbeni laberatorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potroénju prema rjieSenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROQJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017,

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, povrsinske | podzemne vode), sedimenta i

biote u povr§inskim vodama prema rie§enju Ministarstva zastite okolisa i energetike KLASA:UP/I-325-07/17-02/23; URBROJ:517-07-1-2-1-
18-4 od 17. rujna 2018.

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rie$enju Ministarstva poljoprivrede
KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.
Zadar  16.6.2020.
IZVIJESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja 20/03476

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica braée Fabijanic 1

Ugovor: UG-03-1203/19-6

Lokacija: VODOSPREMA DINJISKA

Datum uzorkovanja: 9.6.2020.

Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN ISO 5667-5:2011*

Pocetak/kraj ispitivanja:  9.6.2020. / 12.6.2020.

Zakljucak:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrodnju (,Nar. nov." 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnesti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe {,Nar. nov." 125/17 i 39/20).

Napomena: MDK za kloride iznosi 400 mg/l u vodi za ljudsku potro$nju sa crpilista \Vr&iéi za podrugje
vodoopskrbnog sustava juznog dijela Grada Paga prema odobrenju RH Ministarstva zdravlja, klasa:UP/I-541-
02/19-03/04, ur. br. 534-07-2-1-3/2-19-3, Zagreb, 20. ozujka 2019.

Rok dozvole za odstupanje od MDK vrijednosti za kloride je 31. prosinca 2020. godine.
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Dostaviti: S
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijanic 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom,.
lzvjestaj je rezultat elektroniCke obrade podataka te je punovazeci bez pecata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zakljuéak odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zaklju¢ak i midljenje izraZzeno u ovom izvjestaju izvan su podrucja akreditacije laboratorija.

0B-7.8/0-0/1 lzdanje/revizija: 02/0 1/2



2JZ Zadar |

Broj izvjestaja: 20/03476

16.6.2020 |

Laboratorij za kemiju pitkih, povr§inskih, bazenskih i podzemnih voda

; : ; — Granicne
Naziv pokazatelja Metoda Mijerna jedinica vrijednosti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. e 0-25 20,0 Da
Modificirana Hach
Boja Lange metoda mg/L Pt/Co skale 20 <1 Da
8025
. HRN EN ISO S——
Mutnoca 2027:2001* NTU jedinica 0-4 0,3 Da
iy HRN EN
Miris 1622:2002 - bez Da
Slobodni rezidualni klor HRN E2N2I()S1C§ 7393- mg/L Clz 0-05 0,20 Da
2 HRN EN G R
Vodljivost 27888:2008" pScm™ pri 20°C 0-2500 1705 Da
Temperatura mjerenja - € 22,9 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25° i
iona (pH jedinica) 10523:2012" C f5-93 6.9 Da
2 HRN ISO .
Kloridi 9297:1998* mg/L CI 0-250 378 Da

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Naziv pokazatelja

Metoda

Mjerna jedinica

Mikrobiologki
kriteriji

Rezultat

Ispravnost

Broj kolonija na 22 °C

HRN EN ISC
6222/2000*

cfu/mL

100

Da

Broj kolonija na 36°C

HRN EN ISO
6222/2000%

cfu/mL

100

Da

Ukupni koliformi

\VIastita metoda PO
-5.4./33 |lzdanje
01/22017-12-11,
modificirana HRN
EN 1SO 9308&-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Escherichia coli

lastita metoda PO
-5.4./33 1zdanje
01/2 2017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Enterokoki

HRN EN ISO 7899-
2/2000*

cfu/100mL

Da

Pseudomonas aeruginosa

HRN EN ISO
16266:2008

cfu/100mL

Da

OB-7.8/0-0/1

Voditeljica Laboratorija za mikrobiclogiju pitkih, povriinskih, bazenskih i podzemnih voda

Kraj izvjestaja o ispitivanju

lzdanje/revizija: 02/0

mr. Nives Eler$ek, dipl. ing.
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Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznaéene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrodnju prema riesenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

O_vlaétern laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, povriinske i podzemne vode), sedimenta i
biote u povrsinskim vodama prema rje$enju Ministarstva zastite okoli$a i energetike KLASA:UP/1-325-07/17-02/23; URBROJ:517-07-1-2-1-
18-4 od 17. rujna 2018.

Sluzbeni laboratorij za obavijanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rieenju Ministarstva poljoprivrede
KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 16.6.2020.
1ZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja . 20/03482
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti

23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-1203/19-27
Lokacija: VODOSPREMA BABELINA DRAGA, Pag
Datum uzorkovanja: 9.6.2020.

Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 19458:2008"* ; HRN 1SO 5667-5:2011*
Pocetak/kraj ispitivanja:  9.6.2020./ 12.6.2020.

Zakljucak:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrodnju (,Nar. nov." 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih oscba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov.“ 125/17 i 39/20).

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brac¢e Fabijanic 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
lzvjesta] je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazeéi bez petata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zakljuak odnose se iskljugivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljucak i mislienje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podrucja akreditacije laboratorija.

OB-7.8/0-0/1 lzdanjelrevizija: 02/0 112



ZJZ Zadar

Broj izvjestaja: 20/03482

16.6.2020 —|

Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

. . ' e ] Graniéne
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica vﬁjednosti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 18,4 Da

Modificirana Hach
Boja Lange metoda mg/L Pt/Co skale 20 1 Da
8025
2 HRN EN ISO i
Mutnoca 2027-2001* NTU jedinica 0-4 0,2 Da
s HRN EN

Miris 1622:2002 - bez Da
Slobodni rezidualni Kior [T [52'\,’2'031% 7393 g el 0-05 0,26 Da

i HRN EN Ao B
Vodljivost 27888:2008* pScm™ pri 20°C 0-2500 382 Da
Temperatura mjerenja - °C 22,9 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) 10523:2012* c 0;9-9;0 & Da

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Naziv pokazatelja

Metoda

Mjerna jedinica

Mikrobiologki
kriteriji

Rezultat

Ispravnost

Broj kolonija na 22 °C

HRN EN ISO
6222/2000*

cfu/mL

100

Da

Broj kolonija na 36°C

HRN EN [SO
6222/2000*

cfu/mL

100

Da

Ukupni koliformi

\l|astita metoda PO
-5.4./33 lzdanje
01/2 2017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Escherichia coli

\/|astita metoda PO
-5.4./33 Izdanje
01/22017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Enterokoki

HRN EN ISO 7899-
2/2000*

cfu/100mL

Da

Pseudomonas aeruginosa

HRN EN ISO
16266:2008

cfu/100mL

Da

OB-7.8/0-0/1

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrginskih, bazenskih i podzemnih voda

Kraj izvjestaja o ispitivanju

lzdanje/revizija: 02/0

mr. Nives Eler§ek, dipl. ing.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a
tel/fax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznaéene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potroénju prema rje$enju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09: URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, povrsinske i podzemne vode), sedimenta i

biote u povrsinskim vodama prema rie§enju Ministarstva zastite okolida i energetike KLASA:UP/I-325-07/17-02/23; URBROJ:517-07-1-2-1-
18-4 od 17. rujna 2018.

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rjesenju Ministarstva poljoprivrede
KLASA: UP/1-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.
Zadar  16.6.2020.
IZVIESTAJ O ISPITIVANJIU

Broj izvjestaja : 20/03483

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatel]: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-1203/19-3

Lokacija: VODOSPREMA SIMUNI

Datum uzorkcvanja: 9.6.2020.

Pocetak/kraj ispitivanja:  9.6.2020. / 12.6.2020.

Zakljuéak:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrodnju (,Nar. nov." 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te naginu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17 i 39/20).

Zastituokolsa

A

Voditelj Sluzbe za Zdravstvenu ekologiju
_-Benitg(Pirar, digl. ing,
b §

Dostaviti: \

o 1 O‘; ;“\‘» i
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti Q\q»p 1.7
~Cooe

Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijanic 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
Izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovaZeti bez pecatai potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zaklju¢ak odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleZnim tijelima.
Zakljuéak i misljenje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podrugja akreditacije laboratorija.

OB-7.8/0-0/1 Izdanje/revizija: 02/0 1/2



ZJ7Z Zadar

Broj izvjestaja: 20/03483 16.6.2020
Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

) . : i o Grani¢ne
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica vrijednost Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 18,0 Da

Modificirana Hach
Boja Lange metoda mg/L Pt/Co skale 20 1 Da
8025
. HRN EN ISO o
Mutnoca 7027-2001* NTU jedinica 0-4 0,2 Da
o HRN EN

Miris 1622:2002 - bez Da
Slobodni rezidualni klor [T VSO 739 g, 0-05 0,28 Da

" HRN EN s S
Vodljivost 27888:2008" uScm™ pri 20°C 0 - 2500 405 Da
Temperatura mjerenja - °C 22,9 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) 10523:2012* C Bia-8.h 3 Da

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povréinskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Naziv pokazatelja

Metoda

Mjerna jedinica

Mikrobiologki
kriteriji

Rezultat

Ispravnost

Broj kolonija na 22 °C

HRN EN ISO
6222/2000*

cfu/mL

100

Da

Broj kolonija na 36°C

HRN EN ISO
6222/2000*

cfu/mL

100

Da

Ukupni koliformi

\VIastita metoda PO
-5.4./33 lzdanje
01/22017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Escherichia coli

Vlastita metoda PO
-5.4./33 lzdanje
01/2 2017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Enterokoki

HRN EN SO 7899-
2/2000%

cfu/100mL

Da

Pseudomonas aeruginosa

HRN EN I1SO
16266:2008

cfu/100mL

Da

OB-7.8/0-011

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Kraj izvjestaja o ispitivanju

lzdanjefrevizija: 02/0

mr. Nives Eler§ek, dipl. ing.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a
telffax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznagene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrodnju prema rje$enju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-18 od 13. listopada 2017.

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, povrsinske i podzemne vode), sedimenta i
biote u povrsinskim vedama prema rje$enju Ministarstva zastite okolisa i energetike KLASA:UP/I-325-07/17-02/23: URBROJ:517-07-1-2-1-
18-4 od 17. rujna 2018.

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rjeenju Ministarstva poljoprivrede
KLASA: UP/I-322-01/17-01/94, URBRQJ; 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 16.6.2020.
I1ZVIESTAJ O ISPITIVANIU

Broj izviestaja : 20/03484

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brac¢e Fabijanic 1

Ugovor: UG-03-1203/19-6

Lokacija: VODOSPREMA KOSLJUN

Datum uzorkovanja: 9.6.2020.

Metoda uzorkovanija: HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN SO 5667-5:2011*

Pocetak/kraj ispitivanja; ~ 9.6.2020. / 12.6.2020.

Zakljucak:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrodnju (,Nar. nov.” 56/13, 84/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitaringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov.” 125/17 i 39/20).

Napomena: MDK za kloride iznosi 400 mg/l u vodi za ljudsku potro&nju sa crpilista Vrei¢i za podrucje
vodoopskrbnog sustava juznog dijela Grada Paga prema odobrenju RH Ministarstva zdravlja, klasa:UP/I-541-
02/19-03/04, ur. br. 534-07-2-1-3/2-19-3, Zagreb, 20. oZujka 2019.

Rok dozvole za odstupanje od MDK vrijednosti za kloride je 31. prosinca 2020. godine.
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Voditelj Sluzbe za zdravstvenu

N

Dostaviti: N2 t.,kx/
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunaine djelatnosti N A

Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijanic 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
lzvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovaZeci bez pedata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zakljucak odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljugak i miljenje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podrugja akreditacije laboratorija.

0B-7.8/0-0/1 lzdanjelrevizija: 02/0 112



ZJZ Zadar

Broj izvjestaja: 20/03484 16.6.2020
Laboratorij za kemiju pitkih, povrSinskih, bazenskih i podzemnih voda

. : ; i s Graniéne
Naziv pokazatelja Metoda Mijerna jedinica vrijednosti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 18,0 Da

Modificirana Hach
Boja Lange metoda mg/L Pt/Co skale 20 4 Da
8025
; HRN EN ISO s
Mutnoca 7027:2001* NTU jedinica 0-4 1 Da
- HRN EN

Miris 16222002 - bez Da
Slobodni rezidualniklor | TRN E2N2|OS1% 7383 mgiLcl 0-05 0,20 Da

i HRN EN -1 ae
Vodljivost 278882008 pSem pri 20°C 0 - 2500 1479 Da
Temperatura mjerenja - °C 22,9 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN ISO pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) 10523:2012¢ c 6.5-9.5 6.8 Da

s HRN ISO .
Kloridi 9297:1998* mg/L ClI 0-250 3539 Da

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povrinskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovic, dipl. ing.

Naziv pckazatelja

Metoda

Mjerna jedinica

Mikrobiologki
kriteriji

Rezultat

Ispravnost

Broj kolonija na 22 °C

HRN EN ISO
6222/2000*

cfu/mL

100

0

Da

Broj kolonija na 36°C

HRN EN ISO
6222/2000"

cfu/mL

100

0

Da

Ukupni koliformi

\Vlastita metoda PO
-5.4./33 lzdanje
01/22017-12-11,
modificirana HRN
EN 1SO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Escherichia coli

\lastita metoda PO
-5.4./33 |zdanje
01/22017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Enterokoki

HRN EN 1SO 7899-
2/2000*

cfu/100mL

Da

Pseudomonas aeruginosa

HRN EN ISO

16266:2008

cfu/100mL

Da

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Kraj izvjestaja o ispitivanju

OB-7.8/0-0/1 lzdanje/revizija: 02/0

mr. Nives ElerSek, dipl. ing.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a
telffax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznacéene su zvjezdicom (*).

Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznaéene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrodnju prema rig$enju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I1-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, povréinske i podzemne vode), sedimenta i
biote u povrSinskim vodama prema rje$enju Ministarstva zastite okolida i energetike KLASA:UP/1-325-07/17-02/23;: URBROJ:517-07-1-2-1-
18-4 od 17. rujna 2018.

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrcle prema rjesenju Ministarstva poljoprivrede
KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 16.6.2020.
I1ZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja : 20/03485

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.o. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijanic 1

Ugovor: UG-03-1203/19-9

Lokacija: VODOSPREMA Sv. MARTIN

Datum uzorkovanja: 9.6.2020.

Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 19458:2008* ;: HRN 1SO 5667-5:2011*
Pocetak/kraj ispitivanja:  9.6.2020. / 12.6.2020.

Zakljucak:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrognju {,Nar. nov.“ 56/13, 64/15, 104/17, 1156/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te naginu vodenja registra pravnih osoba
koje cbavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov.” 125/17 i 39/20).

Napomena: MDK za kloride iznosi 400 mg/l u vodi za ljudsku potrosnju sa crpilista Vrei¢i za podrucje
vodoopskrbnog sustava juznog dijela Grada Paga prema odobrenju RH Ministarstva zdravlja, klasa:UP/I-541-
02/19-03/04, ur. br. 534-07-2-1-3/2-19-3, Zagreb, 20. ozujka 2019.

Rok dozvole za odstupanje od MDK vrijednosti za kloride je 31. prosinca 2020. godine.

(@gwr%lpl ing,
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Dostaviti: = m——t .
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti \?x S g
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijanic 1 \\O! %\\-\1{‘?“.;/.;!
3 \\«/ i - ,\\‘._‘)_,
Napomena: \if’“}’_’{}y

i & . . . 4t . AL
Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
Izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazeci bez pelata i potpisa.
Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zakljuéak cdnose se iskljugivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zakljuak i milienje izrazeno u ovom izvjestaju izvan su podruéja akreditacije laboratorija.

OB-7.8/0-0/1 lzdanjelrevizija: 02/0 1/2



ZJZ Zadar

Broj izvjestaja: 20/03485

16.6.2020 |

Laboratorij za kemiju pitkih, povr§inskih, bazenskih i podzemnih voda

: : ; e Granitne
Naziv pckazatelja Metoda Mjerna jedinica vrijednosti Rezultat Ispravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. °C 0-25 18,0 Da
Maodificirana Hach
Boja Lange metoda | mg/L Pt/Co skale 20 6 Da
8025
. HRN EN ISO o
Mutnoca 2027:2001* NTU jedinica 0-4 0,4 Da
L HRN EN
Miris 1622:2002 - bez Da
Slobodni rezidualni kior 1" EN SO 73931 g 0-0,5 0,24 Da
. HRN EN s G
Vodljivost 27888:2008" puScm™ pri 20°C 0-2500 1343 Da
Temperatura mjerenja - & 229 Da
Koncentracija vodikovih HRN ENISO [ pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) 10523:2012* C B, 7.0 B8
. HRN SO .
Kloridi 9297:1998* mg/L Cl 0-250 323,5 Da

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povr§inskih, bazenskih i podzemnih voda

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Naziv pokazatelja

Metoda

Mjerna jedinica

Mikrobioloski
kriteriji

Rezultat

Ispravnost

Broj kolonija na 22 °C

HRN EN ISO
6222/2000*

cfu/mL

100

Da

Broj kolonija na 36°C

HRN EN ISO
6222/2000*

cfu/mL

100

Da

Ukupni koliformi

\/|astita metoda PO
-5.4./33 lzdanje
01/22017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Escherichia coli

Vlastita metoda PO
-5.4./33 Izdanje
01/2 2017-12-11,
modificirana HRN
EN I1SO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Enterokoki

HRN EN ISO 7899-
2/2000*

cfu/100mL

Da

Pseudomonas aeruginosa

HRN EN ISO
16266:2008

cfu/100mL

Da

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

mr. Nives Eler§ek, dipl. ing.

Kraj izvjestaja o ispitivanju ! y Fhiq ] _1 .él
Ay _7 & i
do.o rai + diclatnos
& E
Broj:... 1@@“&) Kol f
Dne._,-ﬁ,.p;.‘gg’._‘.flﬁfzw 53
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA

Zadar, Ljudevita Posavskog 7a
telffax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznagene su zvjezdicom *)-
Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznagene su: (F*).

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potroén
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i Ispitivanj
biote u povriinskim vodama prema rjesenju Ministarstva zastite okoli3a i

18-4 od 17, rujna 2018.

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluZbene kontrole
KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018,

Broj izvjestaja :
Naziv uzorka:

Zahtjevatelj:

Dokument zahtjevatelja:

Lokacija:

Datum uzorkovanja:

Metoda uzorkovanja:

Pocetak/kraj ispitivanja:

Zakljucak:

Zadar

1ZVIESTAJ O ISPITIVANIU

20/03997
VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti

23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Narudzbenica od 23.06.2020.
VODOSPREMA SIMUNI

24.6.2020.

HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN 1SO 5667-5:2011*
24.6.2020. / 29.6.2020.

2.7.2020.

ju prema rjeSenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/1-541-02/14-

a voda (otpadne vode, povréinske i podzemne vode), sedimenta i
energetike KLASA:UP/I-325-07/17-02/23; URBROJ:517-07-1-2-1-

prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrosnju (,Nar. nov." 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrognju te naginu vodenja registra pravnih osoba

koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17 i 39/20)

Dostaviti:

Voditelj Sluzbe za zdraVstvenu

1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o0.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brac¢e Fabijani¢ 1

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
lzvjesta] je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazeéi bez peéata} i potpisa. i

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratariju.
Ovaj izvjestaj o ispitivanju i zakljutak cdnose se iskljuéivo na ispitani uzorak, te se dostg_vlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.
Zaklju¢ak i misljenje izraZeno u ovom izvjestaju izvan su pedrucja akreditacije laboratorija.

OB-7.8/0-0/1 Izdanje 2

kologiju i zadtitu okolisa
Benito Pucar, d

ipl. Ing.-.
.

1/2



ZJZ Zadar

Broj izvjeStaja: 20/03997 2.7.2020 w
Laboratorij za kemiju pitkih, povr§inskih, bazenskih i podzemnih voda
i ] Metod Mjerna jedini e Ll Rezultat I
Naziv pokazatelja etoda jerna jedinica vrijedriosti ezulta spravnost
Temperatura uzorka SM (2005) 2550 B. *C 0-25 18,0 Da
Modificirana Hach
Boja Lange metoda mg/L Pt/Co skale 20 <1 Da
8025
; HRN EN ISO f
Mutnoca 7027:2001* NTU jedinica 0-4 0,3 Da
i3 HRN EN
Miris 1622:2002 - bez Da
Slobodni rezidualni klor HRN Ezh,lzl()s.‘c; 7498 mg/L Cla 0-0,5 0,30 Da
o HRN EN o
Vodljivost 97888:2008" pScm™ pri 20°C 0 - 2500 369 Da
Temperatura mjerenja - °C 214 Da
Koncentracija vodikovih HRN EN 1SO pH jedinica pri 25° N
iona (pH jedinica) 10523:2012* c 65-95 7.5 Da

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povr§inskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Naziv pokazatelja

Metoda

Mijerna jedinica

Mikrobiolo8ki
kriteriji

Rezultat

Ispravnost

Broj kolonija na 22 °C

HRN EN ISO
6222/2000*

cfu/mL

100

50

Da

Broj kolonija na 36°C

HRN EN 1SO
6222/2000*

cfu/mL

100

0

Da

Ukupni koliformi

\Vastita metoda PO
-5.4./33 lzdanje
01/2 2017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Escherichia coli

Viastita metoda PO
-5.4./33 |zdanje
01/2 2017-12-11,
modificirana HRN
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*

cfu/100mL

Da

Enterokoki

HRN EN 1SO 7839-
2/2000*

cfu/100mL

Da

Pseudomonas aeruginosa

HRN EN ISO

16266:2008

cfu/100mL

Da

OB-7.8/0-0/1 Izdanje 2

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Kraj izvie$taja o ispitivanju

mr. Nives Eler$ek, dipl.ing.
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